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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT -
Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and_electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, flechnisal Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i mittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prep
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordat
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exprgss, as\nea

3) IEC Publications have the form of recommendations for infernatiqnal ¥se ar
4) In order to promote international uniformi

5) IEC provides no marklng pro edure (0] |n'

6) All users should ensure that the
7) No liability shall attach fo IE

members of its teghwic
other damage o‘@
expenses arising “odt

Publications.

8) Attention is draw

9) Attention isS\drawn~to\the\possipility

Measuring relays and\protection equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2008. This third edition
also cancels and replaces the following  standards: IEC 60255-22-1:2007,
IEC 60255-22-2:2008; IEC 60255-22-3:2007, IEC 60255-22-4:2008, IEC 60255-22-5:2008,
IEC 60255-22-6:2001 and IEC 60255-22-7:2003, IEC 60255-11:2008, IEC 60255-25:2000 and
IEC 60255-26:2008. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) definition of test specifications, test procedures and acceptance criteria per phenomena
and port under test in one document;

b) extension of radiated emission measurement for frequencies above 1 GHz;

c) limitation of radiated emission measurement at 3 m distance for small equipment only;

d) addition of zone A and zone B test level on surge test;
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e) extension of tests on the auxiliary power supply port by a.c. and d.c. voltage dips, a.c.
component in d.c. (ripple) and gradual shut-down / start-up;

f) harmonization of acceptance criteria for immunity tests.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
95/309/FDIS 95/312/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dire

reconfirmed;
e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or

O

e amended.
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INTRODUCTION

This part of the IEC 60255 series specifies all of the requirements for electromagnetic
compatibility in a single document.

As such, it is considered as an overview document for measuring relays and protection
equipment. The detailed test procedures are given in other referenced standards.

This part of IEC 60255 does not include the reversal of d.c. power supply polarity test which
had been provided in IEC 60255-11, because this is a safety test. This test will be covered by
future IEC 60255-27.

@%
S
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MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT -

Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

1 Scope

1.1 General

This part of the IEC 60255 series is applicable to measuring relays and p
taking into account combinations of devices to form schemes for powe

otestion equipment,

those systems.

This standard specifies the requirements for electromagne
relays and protection equipment.

in other equipment.

These emission
selected to ensupre

1.3 Immtv

This standard is to~spe&cify the immunity test requirements for measuring relays and protection
equipment in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances,
including electrostatic discharges.

These test requirements represent the electromagnetic compatibility immunity requirements
and have been selected so as to ensure an adequate level of immunity for measuring relays
and protection equipment, operated normally in substations and power plants.

NOTE 1 Safety considerations are not covered in this standard.

NOTE 2 In special cases, situations will arise where the levels of disturbance could exceed the levels specified in
this standard, for example where a hand-held transmitter or a mobile telephone is used in close proximity to
measuring relays and protection equipment. In these instances, special precautions and procedures could have to
be employed.
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2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60255-1:2009, Measuring relays and protection equipment — Part 1: Common
requirements

IEC 61000-4-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and
measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - P& and
measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromad test
Amendment 1:2007

Amendment 2:2010

IEC 61000-4-4:2012, Electromagnetic compatibility ( Testing and
measurement techniques — Electrical fast transient/bu

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compa Hoii Testing and
measurement techniques — Surge immuh

IEC 61000-4-6:2008, Electromagnetic Testlng and

fields

IEC 61000-4-8:2009,
measurement techniq

IEC 61000—4—11,
N I

measurement tec
tests

IEC 61000-4-17:1999/ Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-17: Testing and
measurement techniques — Ripple on d.c. input power port immunity test

Amendment 1:2001

Amendment 2:2008

IEC 61000-4-18:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and
measurement techniques — Damped oscillatory wave immunity test
Amendment 1:2010

IEC 61000-4-29:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and
measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c.
input power port immunity tests

CISPR 11:2009, Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance
characteristics — Limits and methods of measurement
Amendment 1:2010
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CISPR 22:2008, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics —
Limits and methods of measurement
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS DE MESURE ET DISPOSITIFS DE PROTECTION -
Partie 26: Exigences de compatibilité électromagnétique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nermalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes

public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur, € onfiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le Sujei\traite participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, e articipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Ipfegnabon ion (ISO)
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questiong’te ique ésantenty dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant doeqné q Sqmités\nationaux de la CEI

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de/recogmmandations_internationales et sont agréées
sofit entrepris afin que la CEI

s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses pUbNcati 8_peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpfétation gi\en onque utilisateur final

4) Dans le but d'encourager 'uniformité internati ité tlonaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transpareqte i de la CEl dans leurs publications

nationales et régionales. Toutes divergenge Rublications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes dpiven iqié termes clairs dans ces derniéres

5) La CEI elle-méme ne fournit,/aucune attestati g ité\Des organismes de certification indépendants
fournissent des services devalua \ t, dans certains secteurs, accédent aux marques de

conformité de la CEI.
certification indépendan

6) Tous les utilisateugs doiyent S \ S possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respon i i aAa CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cowpri e i grs et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CE], Sjudick s€ en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quejque directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les ep \{_de fa publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de IanCEI,qu au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée &férehces normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référengées es i ire Rour uhe application correcte de la présente publication

9) L’attentior_est™ajitiré it que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits d a CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et dé~ge pas voir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60255-26 a été établie par le comité d'études 95 de la CEl:
Relais de mesure et dispositifs de protection.

Cette troisieme édition annule et remplace la seconde édition parue en 2008. Cette troisiéme
édition annule et remplace aussi les normes suivantes. CEI 60255-22-1:2007,
CEl 60255-22-2:2008, CEl 60255-22-3:2007, CEl 60255-22-4:2008, CEl 60255-22-5:2008,
CEl 60255-22-6:2001, CEl 60255-22-7:2003, CElI 60255-11:2008, CEl 60255-25:2000 et
CEIl 60255-26:2008. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) définition des spécifications d’essais, des procédures d’essais et des criteres
d’acceptation par phénomeéne et acces sous test en un seul document;

b) extension de la mesure des émissions rayonnées pour les fréquences au-dela de 1 GHz;
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c) limitation de la mesure des émissions rayonnées a une distance de 3 m seulement pour

les petits matériels;
d) ajout d’'un niveau d’essai zone A et zone B pour I'essai d’onde de choc;

e) extension des essais de creux de tension a.c et d.c, de composante a ¢ (ondulation) en
d.c et de coupure/rétablissement progressif sur les accés d’alimentation auxiliaire;

f) harmonisation des critéres d’acceptation pour les essais d’immunité.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute info

FDIS

Rapport de vote

95/309/FDIS

95/312/RVD

abouti a I'approbation de cette norme.

* reconduite,
* supprimée,

* remplacée par une édit

¢ amendée.

9,

wote ayant
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60255 regroupe I'ensemble des exigences de compatibilité
électromagnétique dans un seul document.

En tant que telle, elle constitue le document d’ensemble pour les relais de mesure et
dispositifs de protection. Les procédures d’essais détaillées sont décrites dans les autres
normes citées en référence.

La présente partie de la norme CEI 60255 n’inclut pas l'essai d’inversion de polarité de
I’alimentation courant continu qui était donné dans la CEI 60255-11, car il s’agit d’'un essai de
sécurité. Cet essai sera considéré dans la future CEl 60255-27.

@%
S
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RELAIS DE MESURE ET DISPOSITIFS DE PROTECTION -

Partie 26: Exigences de compatibilité électromagnétique

1 Domaine d’application

1.1 Généralités

protection de réseaux d’alimentation tels que des dispositifs de com
communication et d’'interface processus utilisées avec ces systémeg.

1.2 Emission

L’objet de la présente n les relais de mesure et dispositifs de
protection, les limites les émissions électromagnétiques

susceptibles de perturbe Qncti A es appareils.

Ces limites si exigences en termes de compatibilité
électromagnétiqueVet s ges de maniére a assurer que les perturbations
générées par le re 8. Me dispositif de protection, normalement utilisé dans les
sous-stations et S

fonctionnemey

Les exige S ssais\ sont spécifiées pour l'accés par I'enveloppe et les bornes

1.3 Immunité

Le but de cette norme est de spécifier, pour les relais de mesure et dispositifs de protection,
les exigences d’essais d'immunité aux perturbations permanentes et transitoires, conduites et
rayonnées, décharges électrostatiques incluses.

Ces exigences d’essais représentent les exigences d’immunité en termes de compatibilité
électromagnétique et ont été déterminées de maniére a assurer un niveau d’immunité
adéquat pour les relais de mesure et dispositifs de protection fonctionnant normalement dans
des sous-stations et des centrales de production.

NOTE 1 Les aspects liés a la sécurité ne sont pas couverts par la présente norme.

NOTE 2 Dans certains cas, il est possible que les niveaux de perturbation excédent les niveaux spécifiés par la
présente norme, par exemple lorsqu’'un émetteur-récepteur portatif ou un téléphone mobile est utilisé a proximité
immédiate des relais de mesure ou du dispositif de protection. Dans ces circonstances, il peut étre nécessaire
d’employer des précautions particuliéres.
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2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule [|'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60255-1:2009, Relais de mesure et dispositifs de protection — Partie 1: Exigences
communes

CEI 61000-4-2:2008, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2:
et de mesure — Essai d’immunité aux décharges électrostatiques

hniques d’essai

radioélectriques
Amendement 1:2007
Amendement 2:2010

CEI 61000-4-4:2012, Compatibilité electromagnet/q e (CE j : Techniques d’essai
et de mesure — Essais d’immunité aux transitoire j l salves

CEI 61000-4-6:2008, Compat:b:l:te éle tro
et de mesure — Immyu
radioélectriques

FM) — Partie 4-6: Techniques d’essai
onduites, induites par les champs

étiy
UM ons

CEI 61000-4-8:2009, CGom agnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d’essai
et de mesure — pagnétique a la fréquence du réseau

CEI 61000-4-11:200 etectromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques
d’essai et de me 1 inmmunité aux creux de tension, coupures bréves et variations

de tension

patibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-16: Techniques
gai d’immunité aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquenses de 0 Hz a 150 kHz

Amendement 2:2009

CEI 61000-4-17:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-17: Techniques
d’essai et de mesure — Essai d’immunité a I'ondulation résiduelle sur entrée de puissance a
courant continu

Amendement 1:2001

Amendement 2:2008

CEI 61000-4-18:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-18: Techniques
d’essai et de mesure — Essai d’'immunité a I'onde oscillatoire amortie
Amendement 1:2010

CEI 61000-4-29:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-29: Techniques
d’essai et de mesure — Essais d’immunité aux creux de tension, coupures bréeves et variations
de tension sur les acces d’alimentation en courant continu
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CISPR 11:2009, Appareils industriels, scientifiques et médicaux — Caractéristiques de
perturbations radioélectriques — Limites et méthodes de mesure
Amendement 1:2010

CISPR 22:2008, Appareils de traitement de I'information — Caractéristiques des perturbations
radioélectriques — Limites et méthodes de mesure
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