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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC SYSTEM PERFORMANCE -
Part 1: Monitoring

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stand
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC ig

ardization comprising
to prowote international

preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee i stedi e ject ealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and noy nizations liaising

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exp as possijble, an international
consensus of op|n|on on the relevant subjects since each tege s s\representation from all

Publications is accurate, IEC cannot be held respg
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international unlformlty,
transparently to the maximum extent p035|bl

7) No liability shall
members of its

pyees, servants or agents including individual experts and
tighal Committees for any personal injury, property damage or

a g S ather direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising ow icatig usg of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is dr; i efefences cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensabj}é forth Q qtion of this publication.
9) Attentio hat some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. AEC othe heldxesponsible for identifying any or all such patent rights

International . 61724-1 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar
tems.

This bilingual version (2019-01) corresponds to the monolingual English version, published in
2017-03.

This first edition cancels and replaces the first edition of IEC 61724, published in 1998. This
edition constitutes a technical revision.

This edition (in conjunction with IEC TS 61724-2:2016 and IEC TS 61724-3:2016) includes the
following significant technical changes with respect to IEC 61724:

a) |IEC 61724 is now written with multiple parts. This document is IEC 61724-1, addressing PV
system monitoring. IEC TS 61724-2 and IEC TS 61724-3 address performance analysis
based on the monitoring data.

b) Three classes of monitoring systems are defined corresponding to different levels of
accuracy and different intended applications.
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c) Required measurements for each class of monitoring system are stated, along with the
required number and accuracy of sensors.

d) Options for satellite-based irradiance measurement are provided.
e) Soiling measurement is introduced.

f) New performance metrics are introduced, including temperature compensated performance
ratios and others.

g) Numerous recommendations and explanatory notes are included.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/1215/FDIS 82/1248/RVD

report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upd

stability date indicated on the IEC webisi
the specific document. At this dat

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by s d

e amended.
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INTRODUCTION

This International Standard defines classes of photovoltaic (PV) performance monitoring
systems and serves as guidance for various monitoring system choices.

Figure 1 illustrates possible major elements comprising different PV system types. The PV array
may include both fixed axis and tracking systems and both flat plate and concentrator systems.
Module-level electronics, if present, may be a component of the monitoring system.

For simplicity, the main clauses of this document are written for grid-connected systems without
local loads, energy storage, or auxiliary sources, as shown by the bold lines in Figure 1.
Annex D includes details for systems with additional components.
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RNE renewable energy

PCE power conditioning equipment
BDI bi-directional inverter

GCl  grid-connected inverter

Bold lines denote simple grid-connected system without local loads, energy storage, or auxiliary sources.

Figure 1 — Possible elements of PV systems

The purposes of a performance monitoring system are diverse and can include the following:
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e identification of performance trends in an individual PV system;

e localization of potential faults in a PV system;

e comparison of PV system performance to design expectations and guarantees;
e comparison of PV systems of different configurations; and

e comparison of PV systems at different locations.

These diverse purposes give rise to a diverse set of requirements, and different sensors and/or
analysis methods may be more or less suited depending on the specific objective. For example,
for comparing performance to design expectations and guarantees, the focus should be on
system-level data and consistency between prediction and test methods, while for analysing
performance trends and localizing faults, there may be a need for greaterresolution at sub-
levels of the system and an emphasis on measurement repeatability and alation metrics
rather than absolute accuracy.

classifications of monitoring system with differentiated require
range of purposes.

O

s Which are appropriate to a
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PHOTOVOLTAIC SYSTEM PERFORMANCE -

Part 1: Monitoring

1 Scope

This part of IEC 61724 outlines equipment, methods, and terminology for performance
monitoring and analysis of photovoltaic (PV) systems. It addresses sensors, installation, and
accuracy for monitoring equipment in addition to measured parameter data>acquisition and
quality checks, calculated parameters, and performance metrics. In addition,
basis for other standards which rely upon the data collected.

2 Normative references

constitutes requirements of this document. For dated re edition cited applies.
For undated references, the ent (including any
amendments) applies.

IEC 60904-5, Photevolai C6 art_5: Determination of the equivalent cell temperature
(ECT) ofphotov t ]

ety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500
or testing, measuring or monitoring of protective measures -

IEC 62053-21, Electricity metering equipment (a.c.) — Particular requirements — Part 21: Static
meters for active energy (classes 1 and 2)

IEC 62053-22, Electricity metering equipment (a.c.) — Particular requirements — Part 22: Static
meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)

IEC 62670-3, Photovoltaic concentrators (CPV) — Performance testing — Part 3: Performance
measurements and power rating

IEC 62817:2014, Photovoltaic systems — Design qualification of solar trackers

ISO/IEC Guide 98-1, Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of
uncertainty in measurement
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ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of
uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO 9060, Solar energy — Specification and classification of instruments for measuring
hemispherical solar and direct solar radiation

ISO 9488, Solar energy — Vocabulary
ISO 9846, Solar energy — Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer

ISO 9847, Solar energy — Calibration of field pyranometers by comparison to a reference
pyranometer

WMO No. 8, Guide to meteorological instruments and methods of obsé

ASTM G183, Standard Practice for Field Use of Pyranomete

Radiometers
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1)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PERFORMANCES DES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES -
Partie 1: Surveillance

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de Mormalisation composée

sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de 'lEC se présentent sou

mesure possible, a appliquer de fagon transpareyiteNes Publisations de I'lEC dans leurs publications nationales

et reglonales Toutes diverge Qces entre t blications Nd€ I'IEC et toutes publications nationales ou
ent ¢ ind germes dlairs dans ces derniéres.

ité. Des organismes de certification indépendants

fournissent des services d'évalvation de™¢onfo é—et/ dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lE des services effectués par les organismes de certification

indépendants.

Tous les utilisateu { er quiils sont en possession de la derniére édition de cette publication.
Aucune responsab IEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires
y compris ses expert embres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lEC
pour tout préj dIC < rmages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que g& : indireste, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant d icati ilisation de cette Publication de 'l|EC ou de toute autre Publication de 'lEC,
ou au creth i

L'attention_estaftirée swr les)références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées oireNpour une application correcte de la présente publication

L’attention est attiré le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire I'objet

de droits de brevet. ¥Y'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de
brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61724-1 a été établie par le comité d'études 82 de I'l|EC: Systémes
de conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

La présente version bilingue (2019-01) correspond a la version anglaise monolingue publiée en
2017-03.

Cette premiére édition annule et remplace la premiére édition de I'lEC 61724, parue en 1998.
Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition (conjointement avec I'lEC TS 61724-2:2016 et '|EC TS 61724-3:2016) inclut les
modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'lEC 61724:

a) L’'IEC 61724 est désormais rédigée en plusieurs parties. Le présent document est

I'IEC 61724-1, traitant de la surveillance de systémes PV. L’IEC TS 61724-2 et


https://webstore.iec.ch/publication/33622&preview

- 62 - IEC 61724-1:2017 © |IEC 2017

'IEC TS 61724-3 traitent de I'analyse des performances basée sur les données de
surveillance.

b) Trois classes de systémes de surveillance sont définies selon trois différents niveaux
d’exactitude et les différentes applications prévues.

c) Les mesurages exigés pour chaque classe de systéme de surveillance sont indiqués, ainsi
que le nombre exigé et I'exactitude des capteurs.

d) Des options pour le mesurage de I'éclairement par satellite sont fournies.
e) Le mesurage de I'encrassement est présenté.

f) De nouvelles mesures des performances sont introduites, y compris les rapports de
performance compensés en température, entre autres.

g) De nombreuses recommandations et notes explicatives sont incluses.

de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise
selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

indiquée sur le site web de I'lEC sous
document recherché. A cetfe date, le d
e reconduit,

e supprimeé,

e remplacé pa
e amendé.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale définit les classes de systémes de surveillance des
performances des systémes photovoltaiques (PV) et donne des recommandations concernant
les choix parmi les différents systémes de surveillance.

La Figure 1 représente les éléments majeurs possibles comprenant les différents types de
systémes PV. Le champ PV peut comprendre des systémes a axe fixe et des systemes de
modules avec systémes de suivi ainsi que des systémes plans et systémes a concentrateurs.
L’électronique niveau module, le cas échéant, peut étre un composant du systéme de
surveillance.

pour les systémes raccordés au réseau électrique sans charges locale
sources auxiliaires, tel que représenté par les lignes en gras da
donne des détails concernant les systémes avec des composants ¢

Courant alternatif

; ) . \
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RNE renewable energy (énergie renouvelable)
PCE power conditioning equipment (matériel de conditionnement de puissance)
BDI bi-directional inverter (onduleur bidirectionnel)

GCl  grid-connected inverter (onduleur raccordé au réseau électrique)

Les lignes en gras indiquent un systéme simple raccordé au réseau électrique sans charge locale, stockage d’énergie
ou sources auxiliaires.

Figure 1 — Eléments possibles des systémes PV
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Un systéme de surveillance des performances a divers objectifs, lesquels peuvent comprendre,
entre autres:

o lidentification des tendances de performances dans un systéme PV individuel;

e la localisation des défauts potentiels dans un systéme PV;

e la comparaison entre les performances des systémes PV et les attentes ainsi que les
garanties de conception;

e la comparaison entre les systemes PV de différentes configurations; et

e la comparaison entre les systemes PV a différents emplacements.

La diversité de ces objectifs se traduit par un ensemble varié d’exigences, et différentes
méthodes de détection et/ou d’analyse peuvent étre plus ou moins adaptées en_fonction d’un

que, pour l'analyse des tendances des performances et la
résolution supérieure au niveau des sous-niveaux du systéme

classifications de systémes de surveillans
un ensemble d’objectifs.
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PERFORMANCES DES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES -

Partie 1: Surveillance

1 Domaine d’application

La présente partie de I'|EC 61724 présente des équipements, des méthodes et une terminologie
relatifs a la surveillance des performances et a I'analyse des systémes photovoltaiques (PV).
Elle traite des capteurs, des installations et de I’exactitude des équipement
plus de l'acquisition des données et des contrbles qualité des paran
parametres calculés et des mesures de performances. En outre, elleSs
normes qui s’appuient sur les données collectées.

2 Reéférences normatives

IEC 60904-3, Dispositjfs

solaires photovoltajqué
de référence <>

e 3: Principes de mesure des dispositifs
e incluant les données de I'éclairement spectral

IEC 61557-12, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V
c.a. et 1500V c.c. — Dispositifs de contrble, de mesure ou de surveillance de mesures de
protection — Partie 12: Dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD)

IEC 62053-21, Equipement de comptage de I'électricité (c.a.) — Prescriptions particuliéres —
Partie 21: Compteurs statiques d'énergie active (classes 1 et 2)

IEC 62053-22, Equipement de comptage de I'électricité (c.a.) — Prescriptions particuliéres —
Partie 22: Compteurs statiques d'énergie active (classes 0,2 S et 0,5 S)

IEC 62670-3, Concentrateurs photovoltaiques (CPV) — Essai de performances — Partie 3:
Mesurages de performances et rapport de puissance

IEC 62817:2014, Systemes photovoltaiques — Qualification de conception des suiveurs solaires
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Guide ISO/IEC 98-1, Incertitude de mesure — Partie 1: Introduction a I'expression de
I'incertitude de mesure

Guide ISO/IEC 98-3, Incertitude de mesure — Partie 3: Guide pour I'expression de l'incertitude
de mesure (GUM:1995)

ISO 9060, Energie solaire — Spécification et classification des instruments de mesurage du
rayonnement solaire hémisphérique et direct

ISO 9488, Energie solaire — Vocabulaire

pyranometre de référence

OMM N° 8, Guide des instruments et des méthodes d’observatix

ASTM G183, Standard Practice for Field Use of P
Radiometers (disponible en anglais seulement)

O
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