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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) -
PARTICULAR REQUIREMENTS -

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be ) the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

the latter.

IEC itself does nof _provide
assessment serw i
services carried out by i

No liability shall gttac s_di ors, employees, servants or agents including individual experts and
members of itg_technical co i EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage ofa 3 , whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses ansing Ou ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

AttentionN ¥ to ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabte_forthe sorreef application of this publication.

Attention is draw possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shail not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared
for user convenience.

IEC 62053-23 edition 1.1 contains the first edition (2003-01) [documents 13/1284/FDIS and
13/1291/RVD] and its amendment 1 (2016-11) [documents 13/1696/FDIS and 13/1710/RVD].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content
is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough
red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this
publication.
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International Standard IEC 62053-23 has been prepared by IEC technical committee 13:
Equipment for electrical energy measurement and load control.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.

which to make products in accordance with the new requirements and
revised tests.

nationally not earlier than 4 years from the date of publication.

The contents of the corrigendum of Maxch 2018(h

IMPORTANT - The 'colour inside' lago en.the B@age of this publication indicates
that it contains colou which rei ed” to be useful for the correct
sho

d .therefore print this document using a
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INTRODUCTION

This part of IEC 62053 is to be used with relevant parts of the IEC 62052, IEC 62053 and
IEC 62059 series, Electricity metering equipment:

IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 11: Metering equipment
Amendment 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions —Part 31: Product safety requirements and tests

IEC 62053-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) — Particula
11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5 ,1 ang
requirements of IEC 60521:1988 (2nd edition)

equirements — Part

Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2). \ quirements of
IEC 61036:2000 (2" edition)

Part 22: Stat/c meters for active energy (class
requirements of IEC 60687:1992 (2 {ition)

IEC 62059-11:20 :
concepts

ering equipment (a.c.) — Dependability — Part 21:

This standard is interided to be used in conjunction with IEC 62052-11. When any requirement
in this standard concerns an item already covered in IEC 62052-11, the requirements of this
standard take precedence over the requirements of IEC 62052-11.

This standard distinguishes:

— between accuracy class index 2 and accuracy class index 3 meters;

— between protective class | and protective class Il meters;

— between meters for use in networks equipped with or without earth fault neutralizers.

The test levels are regarded as minimum values that provide for the proper functioning of the

meter under normal working conditions. For special application, other test levels might be
necessary and should be agreed on between the user and the manufacturer.
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INTRODUCTION TO AMENDMENT 1

The purpose of this amendment is to identify and remove all safety related requirements and
tests of IEC 62053-23:2003 that are replaced and extended by the complete set of
requirements and tests in IEC 62052-31:2015.

@%
S
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ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) -
PARTICULAR REQUIREMENTS -

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

1 Scope

This part of IEC 62053 applies only to newly manufactured static var-hour meters of accuracy
classes 2 and 3, for the measurement of alternating current electrical reactive egergy in 50 Hz

measuring element and register(s) enclosed together i
operation indicator(s) and test output(s). If the meter ha

for these elements also apply.

It does not apply to:
— var-hour meters where the voltage\ acr

— portable meters;
— data interfaces to t

— reference m

The following refe ced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references; only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60736:1982._Tosti , o Lt

IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) — General requirements, tests and
test conditions — Part 11: Metering equipment
Amendment 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests

IEC 62053-61:1998, Electricity metering equipment (a.c.) — General requirements, tests and
test conditions — Power consumption and voltage requirements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ELECTRICITE (CA) -
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES -

Partie 23: Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatio
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités a

présentent, dans la mesure
es Comités nationaux de I'lEC

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant
du possible, un accord international sur le

Les Publications de 'lEC se présentent so e de xecommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'TEC. Tweus\es efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC

s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses pu blications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati 3 i un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I' és nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appllque de acqQ ations de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes d ublications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes.doivent étre es clairs dans ces derniéres

L'IEC elle-méme Me i ation sonformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des es{d'évaltation\de coanformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lE ’ G ) i

indépendants.

Tous les utilisateqrs doive a il8 sont en possession de la derniére édition de cette publication.

imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire PCiS '§ S particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justic es gécoulant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'l[EC ou de
toute autre EC, ou au crédit qui lui est accordé
L'attention est at r les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

référencées est obligdtoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour
la commodité de l'utilisateur.

L’IEC 62053-23 édition 1.1 contient la premiére édition (2003-01) [documents 13/1284/FDIS et
13/1291/RVD] et son amendement 1 (2016-11) [documents 13/1696/FDIS et 13/1710/RVD].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique ou le contenu technique
est modifié par 'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge,
barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette
publication.
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La Norme internationale IEC 62053-23 a été établie par le comité d'études 13 de I'lEC:
Equipements de mesure de I'énergie électrique et de commande des charges.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de [IIEC
sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette

date, la publication sera

reconduite,

e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

amendée.

d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire apre
publication amendée ou révisée, pour fabrique

soncon{enu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,

une bonne co ion
imprimer cette pu/l{{:&ign n

ne imprimante couleur.
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INTRODUCTION

La présente partie de I'|EC 62053 doit étre utilisée avec les parties appropriées suivantes de
la série des normes IEC 62052, IEC 62053 et IEC 62059, Equipement de comptage de
I'électricité:

IEC 62052-11:2003, Equipement de comptage de I’électricité (CA) — Prescriptions générales,
essais et conditions d’essai — Partie 11: Equipement de comptage
Amendement 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests (disporjble en anglais
seulement)

IEC 62053-11:2003, Equipement de comptage de ['électricité
particulieres — Partie 11: Compteurs électromécaniques d'énergi
2) Remplace les prescriptions particulieres de I'lEC 60521 éd. 2

— Prescripitons
2) Remplace les

IEC 62053-61:
particulieres —

ptage de [électricité (c.a.) — Prescriptions

Partie
terrain

Cette partie est norme concernant les essais de type de compteurs d'électricité.
Elle couvre les prescriptions particuliéres valables pour les «compteurs normaux» utilisés
a l'intérieur et a I'extérieur. Elle ne traite pas les exécutions spéciales (élément de mesure et
affichage dans des bofltiers séparés).

La présente norme est prévue pour étre utilisée conjointement avec I'lEC 62052-11. Chaque
exigence de cette norme prime sur celle de I'lEC 62052-11, quand elle a déja été traitée dans
I'IEC 62052-11.

La présente norme fait la distinction:

— entre compteurs de classe de précision 2 et de classe de précision 3;
— entre compteurs avec classe de protection | et Il;
— entre compteurs pour usage en réseaux équipés ou non de neutraliseurs de défauts de terre.
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Les niveaux d'essai sont considérés comme des valeurs minimales a respecter pour garantir
chaque fonction du compteur dans les conditions normales de fonctionnement. Pour une
application spéciale, d'autres niveaux de sévérité qui pourraient étre nécessaires seront fixés
d'un commun accord entre l'utilisateur et le fabricant.

INTRODUCTION A L'AMENDEMENT 1

L'objectif du présent amendement est d'identifier et de supprimer toutes les exigences et tous
les essais relatifs a la sécurité de I'lEC 62053-23:2003, qui sont remplacés et enrichis par
I'ensemble complet d'exigences et d'essais de I'lEC 62052-31:2015.

@%
S
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EQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ELECTRICITE (CA) -
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES -

Partie 23: Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3)

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 62053 est applicable uniqguement aux compteurs statiques
d'énergie réactive neufs des classes de précision 2 et 3, destinés a la mesure de I'énergie

extérieur constitués d'un élément de mesure et d'un (des)
dans un méme boitier. Elle s'applique également a (aux

d’énergie (compteurs a énergie multiple), ou SI
indicateurs de maximum, éléments indicateurs f

récepteurs de télécommande centralisge
encastrés dans le boitier du compteu

Elle n'est pas applicable:

— aux compteurs d'énergie

— aux interfacesde c
— aux compteu ofé

L’aspect d’endura

Les documents de~référence suivants sont indispensables pour l'application du présent

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

IEC 62052-11:2003, Equipement de comptage de [I'électricité (CA) — Prescriptions générales,
essais et conditions d’essai — Partie 11: Equipement de comptage
Amendement 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests (disponible en anglais
seulement)

IEC 62053-61:1998, Equipement de comptage de [électricité (c.a.) — Prescriptions parti-
culieres — Puissance absorbée et prescriptions de tension
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) -
PARTICULAR REQUIREMENTS -

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be ) the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

the latter.

5) IEC itself does nof _provide
assessment serw i
services carried out by i

7) No liability shall gttac s_di ors, employees, servants or agents including individual experts and
members of itg_technical co i EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage ofa 3 , whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses ansing Ou ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) AttentionN ¥ to ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabte_forthe sorreef application of this publication.

9) Attention is draw possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shalil not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared
for user convenience.

IEC 62053-23 edition 1.1 contains the first edition (2003-01) [documents 13/1284/FDIS and
13/1291/RVD] and its amendment 1 (2016-11) [documents 13/1696/FDIS and 13/1710/RVD].

This Final version does not show where the technical content is modified
by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is
available in this publication.
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International Standard IEC 62053-23 has been prepared by IEC technical committee 13:
Equipment for electrical energy measurement and load control.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

This part of IEC 62053 is to be used with relevant parts of the IEC 62052, IEC 62053 and
IEC 62059 series, Electricity metering equipment:

IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 11: Metering equipment
Amendment 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions —Part 31: Product safety requirements and tests

IEC 62053-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) — Particula
11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5 ,1 ang
requirements of IEC 60521:1988 (2nd edition)

equirements — Part

Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2). \ quirements of
IEC 61036:2000 (2" edition)

IEC 62059-11:20 :
concepts

ering equipment (a.c.) — Dependability — Part 21:

This standard is interided to be used in conjunction with IEC 62052-11. When any requirement
in this standard concerns an item already covered in IEC 62052-11, the requirements of this
standard take precedence over the requirements of IEC 62052-11.

This standard distinguishes:

— between accuracy class index 2 and accuracy class index 3 meters;

— between protective class | and protective class Il meters;

— between meters for use in networks equipped with or without earth fault neutralizers.

The test levels are regarded as minimum values that provide for the proper functioning of the

meter under normal working conditions. For special application, other test levels might be
necessary and should be agreed on between the user and the manufacturer.
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INTRODUCTION TO AMENDMENT 1

The purpose of this amendment is to identify and remove all safety related requirements and
tests of IEC 62053-23:2003 that are replaced and extended by the complete set of
requirements and tests in [IEC 62052-31:2015.

@%
S
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ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) -
PARTICULAR REQUIREMENTS -

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

1 Scope

This part of IEC 62053 applies only to newly manufactured static var-hour meters of accuracy
classes 2 and 3, for the measurement of alternating current electrical reactive egergy in 50 Hz

measuring element and register(s) enclosed together i
operation indicator(s) and test output(s). If the meter ha

communication interfaces, etc. are enclosed in
for these elements also apply.

It does not apply to:

— var-hour meters where the voltage\ acr

— portable meters;
— data interfaces to t

— reference m

The following refe ced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references; only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) — General requirements, tests and
test conditions — Part 11: Metering equipment
Amendment 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests

IEC 62053-61:1998, Electricity metering equipment (a.c.) — General requirements, tests and
test conditions — Power consumption and voltage requirements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ELECTRICITE (CA) -
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES -

Partie 23: Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatio
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités a

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant
du possible, un accord international sur le

présentent, dans la mesure
es Comités nationaux de I'lEC

Les Publications de 'lEC se présentent so e de xecommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'IEC. Tweus\es efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses p blications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati 3 i un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I' és nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appllque de acQ ations de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes d ublications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes.doivent étre es clairs dans ces derniéres

L'IEC elle-méme Me i ; ation sonformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des es{d'évaltation\de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lE ’ G ) i

indépendants.

imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire PCiS '§ S particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

\ dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

référencées est obligdtoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour
la commodité de I'utilisateur.

L’IEC 62053-23 édition 1.1 contient la premiére édition (2003-01) [documents 13/1284/FDIS et

13/1291/RVD] et son amendement 1 (2016-11) [documents 13/1696/FDIS et 13/1710/RVD].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par
I’'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans
cette publication.
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La Norme internationale IEC 62053-23 a été établie par le comité d'études 13 de I'lEC:
Equipements de mesure de I'énergie électrique et de commande des charges.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera

pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de [IIEC
sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette

date, la publication sera

e reconduite,

supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou

amendée.

e publication IEC, ou d'une
exigences et pour adapter
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INTRODUCTION

La présente partie de I'|EC 62053 doit étre utilisée avec les parties appropriées suivantes de
la série des normes IEC 62052, IEC 62053 et IEC 62059, Equipement de comptage de
I'électricité:

IEC 62052-11:2003, Equipement de comptage de I’électricité (CA) — Prescriptions générales,
essais et conditions d’essai — Partie 11: Equipement de comptage
Amendement 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests (disporjble en anglais
seulement)

IEC 62053-11:2003, Equipement de comptage de ['électricité

— Prescripitons
2) Remplace les

IEC 62053-61:

wptage de [électricité (c.a.) — Prescriptions
particulieres — : j

Partie
terrain

Cette partie est norme concernant les essais de type de compteurs d'électricité.
Elle couvre les prescriptions particulieres valables pour les «compteurs normaux» utilisés
a l'intérieur et a I'extérieur. Elle ne traite pas les exécutions spéciales (élément de mesure et
affichage dans des boftiers séparés).

La présente norme est prévue pour étre utilisée conjointement avec I'lEC 62052-11. Chaque
exigence de cette norme prime sur celle de I'lEC 62052-11, quand elle a déja été traitée dans
I'IEC 62052-11.

La présente norme fait la distinction:

— entre compteurs de classe de précision 2 et de classe de précision 3;
— entre compteurs avec classe de protection | et Il;

— entre compteurs pour usage en réseaux équipés ou non de neutraliseurs de défauts de terre.
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Les niveaux d'essai sont considérés comme des valeurs minimales a respecter pour garantir
chaque fonction du compteur dans les conditions normales de fonctionnement. Pour une
application spéciale, d'autres niveaux de sévérité qui pourraient étre nécessaires seront fixés
d'un commun accord entre l'utilisateur et le fabricant.

INTRODUCTION A L'AMENDEMENT 1

L'objectif du présent amendement est d'identifier et de supprimer toutes les exigences et tous
les essais relatifs a la sécurité de I'lEC 62053-23:2003, qui sont remplacés et enrichis par
I'ensemble complet d'exigences et d'essais de I'lEC 62052-31:2015.

@C@
S
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EQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ELECTRICITE (CA) -
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES -

Partie 23: Compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3)

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 62053 est applicable uniqguement aux compteurs statiques
d'énergie réactive neufs des classes de précision 2 et 3, destinés a la mesure de I'énergie

extérieur constitués d'un élément de mesure et d'un (des)
dans un méme boitier. Elle s'applique également a (aux

d’énergie (compteurs a énergie multiple), ou SI
indicateurs de maximum, éléments indicateurs j
récepteurs de télécommande centralisge
encastrés dans le boitier du compteu

Elle n'est pas applicable:

— aux compteurs d'énergie

— aux interfacesde c
— aux compteu ofé

L’aspect d’endura

Les documents de~référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

IEC 62052-11:2003, Equipement de comptage de I'électricité (CA) — Prescriptions générales,
essais et conditions d’essai — Partie 11: Equipement de comptage
Amendement 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and
test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests (disponible en anglais
seulement)

IEC 62053-61:1998, Equipement de comptage de ['électricité (c.a.) — Prescriptions parti-
culieres — Puissance absorbée et prescriptions de tension
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